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 2019 אוקטובר 03            אל:

 פ"תש תשרי' ד

o משרד לאיכות הסביבה 

 

 קריית עקרון דו"ח תקלה בתחנת שאיבה

 

 20:00 שעת גלוי הדליפה: 27.9.19 בתאריך:

 34.809822, 31.859137נ.צ:   לביוב שאיבה תחנתעקרון, נחל  הדליפה: תיאור מיקום

 .שעות 3-כ הדליפה:משוער של היקף 

לערך התקבלה התראה על מפלס גבוה באחד  19:30בשעה  27.9.19בתאריך  פרטים:

כונן התאגיד ניגש המלך חסן , קריית עקרון. , רחוב 2000מחיישני הביוב הנמצאים בעקרון 

מד . לאחר בדיקה התברר כי נחל עקרוןלשל השפכים מהתחנה גלישה ישנה למקום וגילה כי 

גובה תקול שיבש את כניסת המשאבות לעבודה באופן אוטומטי. כונן התאגיד הפעיל 

 21:30בשעה  טיפול בתחנה.ההמשיך שהגיע למקום קבלן האחזקה  המשאבות באופן ידני.

 לערך. 23:30היה בשעה בתקלה . סיום הטיפול לנחל פסקה הגלישה

 הסביבה. להגנתלמוקד  יםדווחהתחלה וסיום האירוע הועברו 

 תקלת חשמל בחיישן גובה מפלס הביוב בתחנה. סיבת הדליפה:

משאבות ידנית, תיקון חיבור החשמל של מפלס  הפעלת הבאופן מיידי בוצע: הפעולות שבוצעו

 .3.10.19. שאיבה הביוב הנותר בוואדי בתאריך 2.10.19ובה. ריסוס הוואדי בתאריך הג

 בע"מ ג.ז ניסנית ע"י הקבלן: 27.9.19 התקלה תוקנה בתאריך:

 

 שי לרר, אביתר ג'ובאנימקבל ההודעה:  19.30התקלה דווחה טלפונית בשעה: 

 

 חתימה:__________________ניר שרעבי       מהנדס התאגיד: 

 215B-02ופס מס' ט


